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3．排出潜熱の飽和液閉じ込めの概念
　この報告は，カルノーサイクルの2つの等温過程が，
飽和液との共存状態では等温等圧の過程となることに
着目し，このカルノーサイクルとランキンサイクルと
の違いを検討している．
　熱機関のサイクルでは，低温側での凝縮の過程で，
潜熱の全部が外部へ排出されるが，カルノーサイクル
では，圧縮過程で，その潜熱の一部を飽和液に閉じ込
めると考え，その為にカルノーサイクルの熱効率は，
他の熱機関サイクルの熱効率より良くなると考えた．
3．1　カルノーサイクルでの排熱閉じ込め量
　図2は，カルノーサイクルの3－4の過程での排熱
閉じ込め量の計算を，H、0を作動媒体として行った結
果のp－1線図である．
　図2の点3は，乾き度κ＝0．143の273Kの湿り蒸気
であり，i”＝357．55kJ／kgの比エンタルピを有する．3
－4で，外部より圧縮工業仕事＝∫odpを加えれば，熱
水の温度上昇につれて，飽和液の持つエンタルピ差∠
1’Wは増加し，また，飽和蒸気の持つエンタルピ差41”s
は減少する．カルノーサイクルがランキンサイクルよ
4．複数作動媒体の組合せサイクル
　筆者らは，カルノーサイクルのように排熱閉じ込め
量が多いほど，熱機関サイクルの熱効率が良くなる点
に着目した．作動媒体が1種類の場合は，排熱閉じ込
め量はカルノーサイクルが最大で，これより大きい排
熱閉じ込め量を得るサイクルは不可能と予想される．
しかし2種類の作動媒体を組み合わせたサイクルとす
ることで，排熱閉じ込め量を増加させ，また熱効率を
カルノーサイクルの熱効率に近づけることが可能と予
想した．
　本報告では，二つの作動媒体としてNH3，　R114を組
合せ，温度条件として，高温側を373K，低温側を273
Kとして計算した．（以降本報告の計算は，この温度条
件で行う）
4．1　NH、とR114を組み合わせたエネルギー
　　　　変換装置
　図1は，NH3とR114を組み合わせた熱エネルギー
変換装置である．R114用ピストン・シリンダ（以降PC
と略記）とNH3用PCが工業仕事の授受を外部と行
外部排熱を減少させた組合せサイクル 19
う．NH3PCと連結してNH3凝縮器があり，ここで
は，NH、を高温で凝縮させる．またR114PCと連結し
たR114用蒸発／凝縮器があり，サイクルの過程により
カルノーサイクルでの排潜熱の閉じ込めや外部加熱に
よりR114の高温蒸発を行わせる．　NH3用蒸発器には，
R114の凝縮管があり，ここで低温のR114飽和蒸気の
一部を凝縮液化させ，その潜熱をNH，の低温飽和液
に伝え，NH3を低温飽和蒸気にする．この蒸気は，
NH3PCで外部からの仕事により断熱圧縮されて高温
高圧の飽和蒸気となる．NH，蒸発器内は低温に保たれ
ている．
　一方，NH，蒸発器のR114凝縮器をでたR114は，低
温の飽和液となる．その液は，B5とB6の操作によっ
て分けられて，低温飽和液として直接R114蒸発／凝縮
器に入るものと，熱交換器HXでNH3高温飽和液と
の熱交換の後，高温飽和液となってR114用蒸発／凝縮
器に入るものの二つに分けられる．熱交換器HXを通
るR114飽和液は，　R114ポンプによる昇圧が必要であ
る．そのポンプ動力NH、凝縮管出口のNH3高温高圧
飽和液と，NH3蒸発管入口のNH3低温低圧飽和液と
の圧力差を利用した，NH，タービンで回収できる動力
を利用する．
　R114用蒸発／凝縮器には，3種類の熱交換用パイ
プ，すなわち，外部加熱管，NH3凝縮管および外部排
熱調節管がある．R114用蒸発／凝縮器は，低温飽和液
が溜るときは低温となり，R114用PCで，　R　114の低温
湿り蒸気を断熱圧縮する場合には高温となる．
　両作動媒体はNH3の質量mNは1．Okgとし，　R114
はmR＝10．277kgとした．これは両者のサイクルの4
－1過程での，外部からの高温側での加熱量RIRと
r1Nの大きさを一致させて比較するためである．
　図1のR114用蒸発／凝縮器の機能は大きく6つに
分けられる．R114用蒸発／凝縮器内に，　R114全量
0．277kgの高温飽和液があるところがら始めると，第
一の機能は，R114用蒸発／凝縮器内のNH3凝縮管で
の熱交換で，高温NH3飽和蒸気の凝縮熱をもらって，
R114の高温飽和液の一部が蒸発する．
　第二の機能は，外部加熱器によるR114の加熱で，熱
供給が必要である．加熱終了後は，R114は1R点の乾き
度κ、R＝0．785の高温湿り蒸気となる．高温高圧となっ
たR114湿り蒸気は，次にR114PCに送られ，そこで膨
張し外部へ仕事をする．R114PCで仕事をした後の，
R114の低温飽和蒸気10．277kgのうち，3．813kg（3。
点乾き度撤＝0．629でのR114の飽和二分）は，　NH3凝
縮管に送られ液化する．液化したR114低温飽和液の
3．813kgの中で，2，769kgは，熱交換器HX・R114で
NH，高温飽和液で加熱されて，高温飽和液となる．残
りの1．044kgのR114低温飽和液を，　R　114用蒸発／凝
縮器に入れるのがR114用蒸発／凝縮器の第三の機能
である．
　R114PCで仕事をした後，　NH3凝縮管に送らない残
りの6．484kgR114低温飽和蒸気が，3R点の乾き度
掩R＝0．629となるためには，第三の機能でR114用蒸
発／凝縮器に入った1．044kgのR114低温飽和液を考
慮すると，6．464kgのR114低温飽和蒸気のうち，0．742
kgをR114用蒸発／凝縮器にいれて，外部排熱により
冷却し低温の飽和液とする必要がある．その冷却機能
がR114用蒸発／凝縮器の第四の機能である．
　熱交換器HX・R114でNH3高温飽和液で加熱され
て高温飽和液となる2．769kgを除いた，全てのR114
の低温飽和蒸気と低温飽和液が，3R点の乾き度鈎R＝
0．629となるように第三，第四の機能で調整された後，
3R点のR114の低温湿り蒸気は，　R　114PCで断熱圧縮
されて高温の飽和液となる．このR114PCと連携した
断熱圧縮が，R114用蒸発／凝縮器の第五の機能であ
る．
　R114PCおよびR114用蒸発／凝縮器での断熱圧縮
が終了後，高温の飽和液となった7．508kgのR114と，
熱交換器HX・R114で高温飽和液となっている2．769
kgのR114とを一緒にするのが，　R　114用蒸発／凝縮器
の第六の機能である．
4．2　NH、とR114の乾き特性
　作動媒体としてNH、とR114を選定した理由は，そ
れぞれの蒸気が高温側373K，低温側273Kの温度範囲
で，NH3は断熱圧縮で乾き，R114は断熱膨張で乾く特
性があるからである．
　NH3とR114の特性比較を図3で行うと，下図は，
NH3及びR114のカルノーの熱機関サイクルのp－1，
1線図を示してある．図3の1－2N－3一4及び1－2R
－3R－4は，それぞれNH3及びR114のサイクルを示
し，両者とも理論カルノーサイクルなので，単一作動
媒体での熱効率は両者とも等しく，この温度条件の場
合，ηCN＝ηCR＝26．8％である．
　NH3とR114の特性の違いは，これまでの条件で比
較計算を行った結果次のようになった．
　a．1－2の等エントロピ膨張過程においてNH3
　　は乾き度苅N＝1．0からあN＝0．757と湿り，R114
　　は，筋R＝0．785から瑚～R＝1．0と車乞く．
　b．1－2の膨張過程で，外部に取り出せる工業仕
　　事は，R114のWvR＝362．14kJの方がNH3の
　　W’VN＝291．22kJより大きい．
　c．3’N－4及び3’R－4の過程を経て，4点での飽和液
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　　が有するエネルギーは，NH、の、」i’、N＝520。42kJ
　　より，R114の∠i’、R＝1058．05kJの方が大きい．
　以ヒより，筆者らは，R114とNH3を組み合わせた
サイクルを考え，Rl14を熱機関に，MI3をヒートポン
プに用いた．
4．3　サイクル上の各点の乾き度x
　本報告の組合せサイクルにおいて，R114とNH3の
サイクル上の乾き度が重要な値となる．図3に示す各
点の乾き度の計算結果は次の通りである．
　NH3のサイクル：κ1N＝1．000　κセN＝0．757
　　　　　　　　　掩N＝0．342　　λ録N＝0．000
　Rl14のサイクル：κLR＝0．785　挽R；1．000
　　　　　　　　　掩R＝0．629　　叛R；0．000
4．4　R114のカルノーサイクル
　本報告の組合せサイクルとの比較のために，R114単
独のカルノーサイクルについて，図3のp－1線図と図
1を用いて説明する．
　R114単独サイクルの場合は，図1の構成要素の中
で，R114用PCと高温側での加熱と低温側で排熱をす
る装置としてのR114用蒸発／凝縮器だけを使用する．
図3の4R－1R過程は，等温等圧の外部加熱で，　R114用
蒸発／凝縮器の中にある外部加熱器での373Kの飽和
液を，乾き度κ1R＝0。785の高温湿り蒸気になるまで加
熱する．この加熱量は，RIR＝716．26kJである．1R－2R
過程は断熱膨張で，この過程で工業仕事WVR＝361．95
kJが，外部へ取り出せる．2R－3R過程は，等温等圧の
外部への排熱であり，排熱RcR＝524．19kJがR114の
単独サイクルの場合外部へ排出される．3R一一4Rはカル
ノーサイクルの排潜熱閉じ込め過程であり，断熱圧縮
により3R点の低温湿り蒸気を，4R点の高温飽和液に
する．このことにより3R－3’Rの排熱がカルノーサイ
クルでは不要となり，その排熱が系の中に閉じ込めら
れる．この過程で外部よりの圧縮仕事Wvs＝169，86kJ
が必要である．カルノーサイクルの排潜熱閉じ込め過
程3、一4Rの後では，　R114は高温の飽和液の4点とな
る．
4．5　NH、のヒートポンプ作用
　図4はNH：、ヒートポンプのp－1線図である．同図
では，R114の低温側での排潜熱RcRをNH3の3L2N
過程の低温側での吸熱で回収する．さらにNH3の2N
－1N過程でその排潜熱RCRを外部よりの断熱圧縮で
高温にし，1r4N過程でR114の高温側加熱熱源とし
て利用している．図5の3’N－2過程は，図1のNH3蒸
発器内で実行される．図4の2rlN過程の圧縮は図1
のNH3　PCで，また図4の1N－4N過程は，図1のR
114用蒸発／凝縮器内のNH，凝縮管で行われる．　NH3
凝縮管のNH3凝縮熱は，　R114の蒸発熱として伝えら
れる．図4でNH3の作動質量が，mN＝0．584kgとなっ
ているのは，R114のカルノーの熱機関低温側排熱RCR
の全量を，NH3ヒートポンプの低温側での吸熱で，
NH、の系へ取り入れるためである．
　図4の記号の計算値は次の通り．
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4．6　R114熱機関とNH3ヒートポンプの組合せ
　　　　サイクル
　4．2で述べたとおり，高温側入力熱量を同じとし
てカルノーの熱機関サイクルとして比較した場合，外
部への工業仕事はR114の方が大きい．従って工業仕事
の大きいR114を外部への膨張仕事をする熱機関サイ
クルに用いた．またR114の低温側での排熱を回収する
のに，圧縮仕事の小さいNH3をヒートポンプとして
用いることにした．
　図5に組合せサイクルのp－1線図の一部を示した．
同図の4NR－3’N＝2N－1N－4NRは，　NH、のカルノーの
ヒートポンプサイクルであり，4NR－1R－2RはR114の
カルノーの熱機関サイクルの一部である．同図では，
両者の4点を同一点に重ねている．図5の1R－2RがR
114の熱機関の膨張過程で，外部へW。，＝361．95kJの’
工業仕事をする．2。一1。はNB：、のヒートポンプの圧
縮過程で，外部よりWVN＝154．10kJの仕事が必要で
ある．また同図のR114の高温側での加熱必要量は，
Rp＝323．76kJである．
4．7　カルノーサイクルの低温側排熱の閉じ込め
　図3でのR114単一作動媒体でのカルノーサイクル
を実行させるには，RCRなる熱量を捨てる必要がある．
しかしこの組合せサイクルでは，この低温側での排熱
を系の中に閉じ込め，外部へ排出しない．R114の低温
側での排出熱量RCRに着目すると，RCRは図1のNH3
蒸発器中で，R114の低温飽和蒸気よりNH，の低温飽
和液に伝えられる．
　図4のNH3の3’一2N過程で，　RcRはNH3の蒸発
潜熱となる．そのRCRはNH3PCの断熱圧縮による低
温湿り蒸気の高温飽和蒸気化により，図4の1。点の
NH、高温飽和蒸気のエンタルピの中に，、41’1N＝RNR＋
」1’、Nなる形で貯えられる．この中で，　RNRは図1のR
114用蒸発／凝縮器内で，NH，凝縮管を通してNH、
よりR114へ伝えられる．また∠1’4Nも熱交換器HX・
R114および熱交換器HX・NH3の熱交換によって，
NH3よりR114へ伝えられる．したがって，　R114の低
温側排熱RCRは，系の中に閉じ込められて外部へ出る
ことはない．
4．8　R114排熱閉じ込め圧縮仕事
　図1のNH，凝縮管出口（図4の4N点）のNH、高温
飽和液は，図4の3N点より，∠1’、Nだけ多く熱エネル
ギーを持っている．この∠1’、Nは，熱交換器HX・R114
と熱交換器HX・NH，によりNH3高温飽和液よりR
114低温飽和液へ伝えられる．このNH3とR114との
∠1’4Nの熱交換の関係をp－1線図で示したものが図6
である．同等の1R－2R－3R－4Rは，　R　114が10．277kg
のカルノーサイクルである．図6の3’。一4。は，作動質
量mR＝10．277kgの場合の飽和心線で，3’R－4NRは，　R
114の作動質量m’R＝2．769kgの場合の飽和液線であ
る．NH，凝縮管出口のNH、高温飽和液のエネルギー
を利用しなければ，R114は，作動質量の全量m。＝
10．277kgについて，273Kの低温湿り蒸気（図6の3R
点）から，373Kの高温飽和液（図6、の4R点）まで，昇
温しなければならない．本組合せサイクルでは，R114
の低温湿り蒸気10．277kgのうち，低温飽和液2．769
kgは，　HX・R114とHX・NH3の熱交換により高温
飽和液となるので，気温が必要なR114は7．508kgに
減少する．この量だけのR114の排熱を，3NR－4NR過程
の圧縮仕事Wvsで，系の中に閉じ込める．図6の
m’q＝2．769kgは図4の4N－3’。過程でNH、が出す∠
1’、Nで，低温飽和液を高温飽和液にできるR114の量で
ある．10．277kgのR114低温湿り蒸気を，図6の3R
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一4R過程で高温飽和液にするためには，外部よりの圧
縮仕事Wvs＝169．80kJが必要であるが，　R　114低温湿
り蒸気が7．508kgに減少したため，外部よりの圧縮仕
事はW’vs＝124．05kJに減少する．
　図6での7．503kgのR1143N一4NR圧縮過程で，4NR
点での乾き度が，絢NR＝0．0となるためには，3NR点の
乾き度は掩NR；0．629（4．3参照）とする必要があ
る．R114の低温湿り蒸気が7．508kgの場合，図1のB
6を通して得られるR114低温飽和液1．044kgでは，
3NRの乾き度箱NR＝0．629となるには不足で，このため
R114の低温湿り蒸気7．508kgの冷却（外部へ排熱）が
必要となる．この外部への排熱量はRL＝239．36kJで，
図6の2R－3しで示してある．この排熱で凝縮されるR
114の低温飽和液量は1．742kgである．
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Fig．6　p－I　diagram　of　exhaust　heat　for　R　114
5．組合せサイクルの熱効率及び外部排熱
5．1　組合せサイクルの熱効率
　低温側及び高温側温度を273K及び373Kとし，熱機
関としてのR114作動質量を10．277kg，ヒートポンプ
としてのNH、作動質：量を0．549kgとして計算した，
組合せサイクルの主要値は次の通りである．
外部からの加熱熱量　　　　　　　　Rp＝323．76kJ
外部への工業仕事　　　　　　　WVR＝361．95kJ
NH3の外部からの工業仕事　　　WvN＝154．10kJ
R114の外部からの工業仕事　　　W’vs＝124．05kJ
本組合せサイクルの熱効率η。cは次式で表され，
ηoc＝（WvR－WvrW’vs）／Rp （3）
その値は，η。c＝0．259となるし
5．2　低温排熱の減少
作動質量が10．277kgのR114単独のカルノーサイ
クルでは，低温側での排熱はRCR＝523．92kJが必要で
あるが，本組合せサイクルでは，低温側での排熱は
RL＝239．36kJと減らせる．これはRcRの約46％である．
6．結　言
　小規模の海洋温度差発電や温泉発電の実用化のため，
冷却水無しの発電システムについて可能性を考えた．
高熱源を373K低熱源を273Kとしてのいくつかの作動
媒体について一連の計算を進めた結果，低温側での排
熱を減少させる，組合せサイクルが可能なことを明ら
かにすることができた．その組合せサイクルは，カル
ノーの熱機関としてR114をヒートポンプとしてNH3
を利用するが，その特徴は次の通りである．
1）熱機関の低温側排熱の一部を断熱圧縮により飽和
　　液の中に閉じ込める．
2）残りの低温側排熱を，ヒートポンプの低温側吸熱
　　により回収し，外への排熱を減少させている．
3）ヒートポンプの高温側での排熱で，熱機関の高温
　　側加熱を補う．
4）組合せサイクルの作動媒体R114は膨張時に乾き，
　　NH3は圧縮時に乾く特性を利用して，それぞれ高
　　温側加熱量及び低温側吸熱量を少なくする．
5）R114を熱機i関とし，　NH3をヒートポンプとした
　　理由は，R114の低温二二熱量とNH3の低温側吸
　　熱量を一致させたとき，R114が外へ行う膨張仕事
　　の方がNH3の圧縮仕事よりも大きいからである．
6）本組合せサイクルでは，低温側排熱を，単位作動
　　媒体によるカルノー熱機関サイクルの低温側排熱
　　の46％とすることができる．
7）本組合せサイクルの熱効率は，η。c＝0．259とな
　　り，単一作動媒体によるカルノー熱機関（高温側
　　373K，低温側273K）の熱効率ηc＝0．268に近い
　　値である．
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